erho,z
30 pye
0/4, 20
230.85

2.00
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Jung
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S Nr. 22
Nr .35

vng 228.
28.85
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an HL: 22

TW Anschluss Nr

Y

Am Klosterholz Nr.40
3,50m PE-Xa DA 32

ol 23 neu anschliessen
3;00m D150 i 42 Anschluss Nr. 25
OFCQO/O'OQ/‘4 00 Am Klosterholz Nr.40
R-Son .. 228.65 3,80m DN150 PVC
fefe-e 226.82 53.00/0.00/-3,80

OFG: 229.80
R-Sohle: 227.78
Tiefe: 2.02
E an HL: 227.74

TW Anschluss Nr. 39
Am Klosterholz Nr.36
3,50m PE—Xa DA 32
neu anschliessen

3669/

W
Am

3,50m PE-Xa DA 32
Ende verschliessen

Anschluss Nr. 40
Klosterholz Nr.34

Anschluss Nr. 26
Am Klosterholz Nr.34
4,30m DN150 PVC

76.
OFG:

70/0.00/~4,30
230.90

(var Mauer 231.00)
R-Sohle: 228.83

Tiefe: 2.07
;7£9€§ 7 Elon HL: 228.78
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g‘?WunSCht Se

1.50
7.37

TW Anschluss Nr. 38
Am Klosterholz Nr.31
5,00m PE-Xa DA 32
neu anschliessen

Anschluss Nr. 24
Am Klosterholz Nr.31
4,10m DN150 PVC
50.50/0.00/4,10

OFG: 231,75

(vor Mauer 229.75)
R-Sohle: 229.75
Tiefe: 2.00

E an HL: 227.63

Die Rohrneigung

ist ausserhalb

des StraBenbaues
dem Geldnde
anzupassen

E/gentUm QemOB
er—,
vom 20.02?23?§funft

TW Anschluss Nr. 41
Am Klosterholz Nr.27
4,50m PE-Xa DA 32
neu anschliessen
(ggf. ortlich prifen
ob der Anschluss bis
zur Uhr erneuert
werden muss)

Anschluss Nr. 27

Am Klosterholz Nr.27
4,00m DN150 PVC
78.00/0.00/4,00

OFG: 232 .43

(vor Mauer 231.50)
R-Sohle: 229.43
Tiefe: 2.00

E an HL: 230.43

3680,/5

000 00315

TW Anschluss Nr. 42
Am Klosterholz Nr.25
4,50m PE-Xa DA 32
neu anschliessen

TW Anschluss Nr. 43
Am Klosterholz Nr.32
3,80m PE—Xa DA 32
neu anschliessen
(qggf. ©rtlich priifen
ob der Anschluss bis
zur Uhr erneuert
werden muss)

TW Anschluss Nr.

47

Am Klosterholz Nr .30
4,00m PE-Xa DA 32

neu anschliessen

werden muss)

TW Anschluss Nr.
Am Klosterholz Nr .26
4,20m PE-Xa DA 32
neu anschliessen
(ggf. ortlich priifen
ob der Anschluss bis
zur Uhr erneuert
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TW Anschluss

Am Klosterholz Nr.76
5,00m PE—Xa DA 32
neu anschliessen

Wasserleitung mit Knotenpunkten

und Anschlussleitungen mit Rohrgraben
Beschriftung der Grundsticksanschlisse
— Hausanschlussnummer

— Ldnge Anschlussltg, Nennweite, Materia

MW-04
D=225,87
£=223,245
A=225,235Jﬂﬂ_’#ﬂ,,ﬂf~—~’”’”“”~
S=223,24
T=2,63

I

Bezeichnung des Schachtes
Hohe der Schachtabdeckung

Hohe Sohle im Schacht

geplante Wasserleitung pgchtes zwischen
mﬂtAmscNusﬂehungen]Chtabdeckumq

TW Anschluss Nr. 46

Wasserleitung mit Anschlussleitungen
vorhanden
(Bestand vom TAV Eisenach—Erbstromtal)

Am Klosterholz Nr .24
4,00m PE-Xa DA 32

TW - AnschluBleitgen
neu anschliessen

Die TW—Anschlisse wurden bei den Abstellern bzw. Angaben der Eigentimer geplant.
Die Lage der TW-Leitungen ist den drtlichen Bedingungen in Absprache mit den
Grundstlickseigentiimern bzw. den Rechtstrdgern anzupassen.

Anschluss Nr. 29

Am Klosterholz Nr.24
10,40m DN150 PVC
38.22/7.13/4,73

OFG: 232.55
R—Sohle: 230.15
Tiefe: 2.40

E an HL: 228.25
Einbau Rep.-Abzweig
300/150 Stz mit
Ubergang auf PVC!
Herstellung

im Zuge des

Wasser leitungsbaues!
Am Rep. Abzweiger
die Rohrneigung auf

=
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Anschluss Nr. 28
Am Klosterholz Nr.25
3,75m DN150 PVC
94.25/0.00/3,75
OFG: 233.66
(vor Mauer 232.00)
R-Sohle: 231.66
Tiefe: 2.00

E an HL: 229.54
Querung der
Stutzwand mit
T=1,50m dann die
Rohrneiqung auf
eine Tiefe von
2,0m unter OFG
anheben.

Anschluss

Am Klosterholz Nr.88 SE
2.00m DN 150 PVC
13.30/0.00/-2.65 7,50/0.00/1.00

2,65m DN150 PVC

OFG:  220.92

Anschluss

Am Klosterholz Nr.57
4,00m DN 150 PVC
44.50,/0.00/4,00

R—-Sohle: 218.92 QOFG:  226.19
T'\efe(? ez_[]o (vor Mauer 225,19)
. R-Sohle: 223.19
E anHL: 218.50 Sooome s
i ii i || I EanHL: 222.66
LN
| |
1= = =————-01

Fahrbahn— und Gehwegrand (Planung)

[<— 100.00m; DN400 PVC; 1=1,40%

Hausanschluss / StraBeneinlauf DN 150
Beschriftung der Grundsticksanschlisse

— Hausanschlussnummer

— Ldnge Anschlussltg, Nennweite, Materia
— AnschluB des Hausanschlusses bei
Station X ab Knoten unten

Ldngswert / Seitwert

— Oberfldche Geldnde (GW) am Gehweg

— Sohlhdhe / Rohrsohle
— Tiefe bis Rohrsohle

— Sohlhdhe Anschlussltg am Hauptkana
geplanter MW—=Sammler mit Rohrgraben

und Anfangs—/Endschacht

(Schachtabd. offen/geschlossen)
Beschriftung der Entwdsserungsltgen
— Ldnge der Rohrleitung zwischen den

Schachtmittelpunkten

— Nenndurchmesser und Materia
— Gefdlle der Rohrleitung mit Richtung

Hous—/ StraBeneinlauf — AnschluBleitg.

Die Lage der HA— /SE—Leitungen ist den 6rtlichen Bedingungenin Absprache

mit den Grundstiickseigentiimern bzw. den Rechtstrdgern anzupassen.

eine Tiefe von 2,5m \jffi’éﬁ 7
unter OFG anheben. \\\\\\‘\\\\\\\\\\\\
;;656355///7 ] Ingenieurbiiro fiir Bauwesen 37355 Niederorschel
5664/2 Dipl.— Ing. (FH) Dieter Hesse Siedlung 9
I Bauvorlageberechtigter und Telefon: 036076 / 41135
) - Beratender Ingenieur (BI) Telefax: 036076 / 41136
Ingeme[_rburc. Hesse IK Thiiringen 0190- 94— BV E—Mail: d.hesse@ibh—ndo.de
660,27 10 DATLM: NAVE Blotigrofe || =950 mm | B =360 mm | m2 =0,342
bearbeitet Projekt Nr. | AZ:ENT-0513 | Datei Kanal+Str-NEU
gepriift Plotdatei 0513aU7.1B3 | Ausschnitt 1003
0 0 ' p Lagebezug: PD 83 Hohenbezug:NHN Vervielfdltigung und Weitergabe ist nicht gestattet.
L~
BPf | So/unbef . o
o
X
L~

3680,/4

d

0,7 ¥y +0

000 0Sl

000 GZ¥+0

npqueyn 1S Ve ¥ °PY

—nog
3

002 LT¥+0 W
noquayn 1S 2pu

Parkplatz Pension
Bi

pun}Sag uap ud
punssoduy W 0'C

"KP—-6" Anschluss

an den Bestand
Ubergang von

alter TW=Ltg au
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f

Privatparkplatz
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Nr .

Art der Anderung

Datum

Zeichen

AUSFUHRUNGSPLANUNG

Trink-u.AbwasserVerband Eisenach-Erbstromtal ;g |ontertone: 71
Am Frankenstein 1; 99817 Eisenach-Stedtfeld /'_f:; |
Tel. 036928 / 961420; Fox 036928 / 961290 -~ |Brott nr 3
Strafe / Ort: Am Klosterholz / Eisenach Reg. Nr. |
Neubau MW u. WL i.d. Str."Am Klosterholz" Potm Zeichen
im Zuge der OE Eisenach * INV 2014/ 2015 gepriift:

von Schacht MW-06 / KP-5 EHA Nr.31) Lageplan
Bou-km: bis Schacht M\-07 / KP-6 (HA Nr.24) MaBstab 1 : 250

gepriift und genehmigt:

TAV Eisenach-Erbstromtal

Eisenach, den

Eisenach, den

zur Bauausfiihrung freigegeben:

TAV Eisenach-Erbstromtal

(25] RIB — STRATIS'




